公共场所集中空调通风系统卫生管理办法
 各省、自治区、直辖市卫生厅局，新疆生产建设兵团卫生局，中国疾病预防控制中心，卫生部卫生监督中心：
    为了加强公共场所集中空调通风系统卫生管理，根据《中华人民共和国传染病防治法》和《公共场所卫生管理条例》等法律法规，我部制定了《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》，现印发给你们，请遵照执行。本办法自2006年3月1日起实施，我部2003年8月19日颁布的《公共场所集中空调通风系统卫生规范》同时废止。
 

                                二〇〇六年二月十日
    第一条 为了预防空气传播性疾病在公共场所的传播，保障公众健康，依据《中华人民共和国传染病防治法》、《公共场所卫生管理条例》和《突发公共卫生事件应急条例》，制定本办法。
    第二条 本办法适用于公共场所集中空调通风系统的卫生管理。其他场所的集中空调通风系统参照本办法执行。
    第三条 公共场所集中空调通风系统（以下简称集中空调通风系统）应当符合《公共场所集中空调通风系统卫生规范》和有关卫生标准的要求。
    公共场所经营者应当采取措施，保证本场所集中空调通风系统符合前款要求。
    第四条 集中空调通风系统的新风应当直接来自室外，严禁从机房、楼道及天棚吊顶等处间接吸取新风。
    新风口应当远离建筑物的排风口、开放式冷却塔和其他污染源，并设置防护网和初效过滤器。
    送风口和回风口应当设置防鼠装置，并定期清洗，保持风口表面清洁。 
    第五条 空调机房内应保持清洁、干燥，严禁存放无关物品。
    第六条 集中空调通风系统应当具备下列设施：
    （一）应急关闭回风和新风的装置；
    （二）控制空调系统分区域运行的装置；
    （三）空气净化消毒装置；
    （四）供风管系统清洗、消毒用的可开闭窗口。
    第七条 新建、改建和扩建的集中空调通风系统应当进行预防空气传播性疾病的卫生学评价，评价合格后方可投入运行。
    已投入运行的集中空调通风系统应每两年对其进行一次预防空气传播性疾病的卫生学评价，评价合格后方可继续运行。
    卫生学评价应当符合《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》的规定。
    第八条 集中空调通风系统应当保持清洁、无致病微生物污染，并按照下列要求定期清洗:
    （一）开放式冷却塔每年清洗不少于一次；
    （二）空气过滤网、过滤器和净化器等每六个月检查或更换一次；
    （三）空气处理机组、表冷器、加热（湿）器、冷凝水盘等每年清洗一次；
    （四）风管系统的清洗应当符合集中空调通风系统清洗规范。
    开展集中空调通风系统清洗的专业机构应当具有专业技术人员、设备、技术力量，并符合《公共场所集中空调通风系统清洗规范》的要求。
    第九条 公共场所经营者应当按照本办法的规定做好集中空调通风系统的卫生管理工作，建立健全集中空调通风系统的卫生管理制度，定期开展检查、检测和维护，并建立专门档案。
    档案应当包括以下内容：
    （一）卫生学评价报告书；
    （二）清洗、消毒及其资料记录；
    （三）经常性卫生检查及维护记录；
    （四）空调故障、事故及其他特殊情况记录；
    （五）空调系统竣工图；
    （六）预防空气传播性疾病应急预案。
    第十条 预防空气传播性疾病的应急预案应包括以下内容：
    （一）发生空气传播性疾病后对集中空调通风系统进行应急处理的责任人；
    （二）不同送风区域隔离控制措施、最大新风量或全新风运行方案、空调系统的清洗、消毒方法等；
    （三）集中空调通风系统停用后应采取的其他通风与调温措施。
    第十一条 有下列情形之一的，公共场所经营者应当立即对集中空调通风系统进行清洗和消毒，待其检测、评价合格后，方可运行：
    （一）冷却水、冷凝水中检出嗜肺军团菌；
    （二）空调送风中检出嗜肺军团菌、b-溶血性链球菌等致病微生物；
    （三）风管积尘中检出致病微生物； 
    （四）风管内表面细菌总数每平方厘米大于100菌落形成单位；
    （五）风管内表面真菌总数每平方厘米大于100菌落形成单位；
    （六）风管内表面积尘量每平方米大于20克；
    （七）卫生学评价表明需要清洗和消毒的其它情况。  
    第十二条 当空气传播性疾病在本地区暴发流行时，公共场所经营者应当按照卫生行政部门的要求启动预防空气传播性疾病的应急预案。
    符合下列要求的集中空调通风系统方可继续运行：
    （一）采用全新风方式运行的；
    （二）装有空气净化消毒装置，并保证该装置有效运行的；
    （三）风机盘管加新风的空调系统，能确保各房间独立通风的。
    对不符合上述要求的集中空调通风系统应当立即停用，进行卫生学评价，并依照卫生学评价报告采取继续停用、部分运行或其它通风方式等措施。
    第十三条 当空气传播性疾病在本地区暴发流行时，公共场所经营者应当每周对运行的集中空调通风系统下列设备或部件进行清洗、消毒或者更换。
    （一）开放式冷却塔；
    （二）过滤网、过滤器、净化器、风口；
    （三）空气处理机组；
    （四）表冷器、加热（湿）器、冷凝水盘等。
    空调系统的冷凝水和冷却水以及更换下来的部件在处置前应进行消毒处理。
    第十四条 集中空调通风系统导致或者可能导致空气传播性疾病时，公共场所经营者应当及时关闭所涉及区域的集中空调通风系统，并按照当地疾病预防控制机构的要求对公共场所及其集中空调通风系统进行消毒处理。消毒处理的集中空调通风系统，经卫生学评价合格后方可重新启用。
    第十五条 县级以上卫生行政部门负责对本辖区内公共场所实施本办法的情况进行监督。
    县级以上地方卫生行政部门应当定期对以下内容进行监督检查： 
    （一）公共场所经营者执行本办法的情况；
    （二）集中空调通风系统专业清洗机构执行《公共场所集中空调通风系统清洗规范》的情况；
    （三）卫生学评价机构执行《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》的情况。
    第十六条 卫生行政部门在履行监督检查职责时发现集中空调通风系统不符合规定的，应当责令改进；经责令仍不改进的，予以公示。
    有下列情形之一的，卫生行政部门可以采取暂停集中空调通风系统运行、要求进行消毒处理等控制措施：
    （一）当空气传播性疾病在本地区暴发流行时，集中空调通风系统不符合规定的；
    （二）集中空调通风系统导致或者可能导致空气传播性疾病流行的；
    （三）经检测，发现集中空调通风系统存在重大隐患的。
    第十七条 对违反本办法的公共场所经营者，由县级以上地方卫生行政部门依据《中华人民共和国传染病防治法》和《公共场所卫生管理条例》的有关规定进行处罚。
    第十八条 《公共场所集中空调通风系统卫生规范》、《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》、《公共场所集中空调风管系统清洗规范》由卫生部制定并发布。
    第十九条 本办法的术语含义如下：
    集中空调通风系统：为使房间或封闭空间空气温度、湿度、洁净度和气流速度等参数达到设定的要求，而对空气进行集中处理、输送、分配的所有设备、管道及附件、仪器仪表的总和。
    风管系统：集中空调通风系统中用于处理和输送空气的风管、风口、空气处理机组及其它部分。
    空气传播性疾病：以空气为主要传播途径的疾病。
    第二十条 本办法颁布实施前已经投入运行的集中空调通风系统不符合本办法第六条规定的，应当自本办法施行之日起一年内达到要求。
    第二十一条 本办法自2006年3月1日起施行。
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